
INV 1JK-PEJ 1

1W3 1W3

PV-Ala 1
Recom RCM-660-8DBMM - 660 Wp
Paigaldada 46 PV-Paneeli. PV-paneelid
paigaldada F-Steel kandekonstrutksioonidele.
PV-Paneelid paigaldada vertikaalselt (portrait),
lõuna suunas, maapinna suhtes 35° nurga alla.
PV-Paneelide maa-alune pindala: ~119,2 m2.

INV 2JK-PEJ 2

1W3 1W3

PV-Ala 2
Recom RCM-660-8DBMM - 660 Wp
Paigaldada 46 PV-Paneeli. PV-paneelid
paigaldada F-Steel kandekonstrutksioonidele.
PV-Paneelid paigaldada vertikaalselt (portrait),
lõuna suunas, maapinna suhtes 35° nurga alla.
PV-Paneelide maa-alune pindala: ~119,2 m2.

INVERTER 2
Solax X3-25K-G2
Nimivõimsus: 25 kW
Inverter paigaldada kandekonstruktsioonidele
poltühendusega.

INVERTER 1
Solax X3-25K-G2
Nimivõimsus: 25 kW
Inverter paigaldada kandekonstruktsioonidele
poltühendusega.

INVERTER 2 TOITEKAABEL
XPK 5G6;

Paigaldada UV-kindlasse kaablikaitsekõrisse Ø32 (450N).
Toitekaabel kinnitada kandekonstruktsioonidele.

INVERTER 2 TOITEKAABEL
XPK 5G6;

Paigaldada UV-kindlasse kaablikaitsekõrisse Ø32 (450N).
Toitekaabel kinnitada kandekonstruktsioonidele.

1W
2

1W2
1W2

1W2
1W2

1W2
1W2

1W2

1W
2

1W
2

1W
2

1W
2

1W
2

1W
2

1W
2

1W
2

1W
2

1W
2

1W
2

1W
2

1W
2

1W
2

1W
2

1W
2

1W
2

1W
1

1W1
1W1

1W1
1W1

1W1
1W1

1W1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W1 1W1 1W1 1W1 1W1 1W1 1W1 1W1 1W1 1W1 1W1 1W1 1W1

S1S1S1S1S1S1S1S1S1S1S1S1S1S1S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1 S1

PÄIKESEELEKTRIJAAM 1 TOITEKAABEL (1W1)
AXPK 4G25; Paigaldada Kaablikaitsetorus Ø50 (450N)
maasse kaevatuna.
Lkaabel= ~45 m ; Ltoru= ~35 m

PÄIKESEELEKTRIJAAM 2 TOITEKAABEL (1W2)
AXPK 4G25; Paigaldada Kaablikaitsetorus Ø50 (450N)

maasse kaevatuna.
Lkaabel= ~55 m ; Ltoru= ~45 m

!!ETTEVAATUST RISTUMINE OL.OLEVA KAABLIGA!!
Ristumisel järgida nõutud vahekauguseid kaablite vahel.

!!ETTEVAATUST RISTUMINE OL.OLEVA KAABLIGA!!
Ristumisel järgida nõutud vahekauguseid kaablite vahel.
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PÄIKESEELEKTRIJAAMA 1 JAOTUSKESKUS "JK-PEJ 1"
Jaotuskeskus komplekteerida vastavalt skeemile EL-5-02.

Jaotuskeskus paigaldada kandekosntrutksioonidele.

PÄIKESEELEKTRIJAAMA 2 JAOTUSKESKUS "JK-PEJ 2"
Jaotuskeskus komplekteerida vastavalt skeemile EL-5-03.

Jaotuskeskus paigaldada kandekosntrutksioonidele.

!!ETTEVAATUST OL.OLEV KAABEL!!
Enne postide rammimist tuleb geodeedi poolt
maha märkida kaabli täpne asukoht ning veenduda,
et postide rammimisel ei vigastata kaablit.

Ol.olev Alajaam 4
Päikeseelektrijaamad ühendada ol.olevas
alajaamas nr. 4 olevate reserv fiidrite alla.

Päikeseelektrijaam 1 ühendada I Sektsiooni
ning Päikeseelektrijaam 2 ühendada II sektsiooni.

Alajaama ümbruses tööd kooskõlastada Tellijaga
Enne tööde algust lasta geodeedil märkida kaablite asukohad.

Vajadusel teostada kaeved käsitsi.

Kaablite sisseviik alajaama
Sisseviigu asukoht täpsustada Tellija esindajaga

tööde käigus.
Läbiviigud tihendada vee- ja õhutihedalt.

Kaeve
Kaeve teostada lahtise kaeve meetodil.
Teiste kommunikatsioonidega ristumisel teostada kaeve
käsitsi, et vältida kommunikatsioonide vigastamist.
Lkaeve = ~50 jm

SIDEKAABEL INVERTERITE VAHEL
Cat 6e, VÄLI

Paigaldada kaablikaitsetorusse Ø20 (450N).
Paigaldada tugevvoolukaablitega samasse kaevesse

järgides nõutud vahekauguseid.
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PÄIKESEELEKTRIJAAM

 Raudtee tn 10a//Vaksali tn 14//Narva Raudteejaam, Narva linn, Narva linn, Ida-Viru maakond

Narva Raudteejaama päikeseelektrijaam

Solar Wheel Oh

SHV23-111 EL-4-01
S. Vään
S. Vään

1/1
PP 1:500 / A3  

PV-Paneel

INV

0,4kV inverteri toitekaabel

Inverter

Katastripiir

0,4kV JK-PEJ 1 toitekaabel1W1 1W1

Päikeseelektrijaama
jaotuskeskus JK-PEJ

JK-PEJ

Kaablikaevik

Märkused:
1. Kinnistule aadressil Raudtee tn 10a//Vaksali tn 14// Narva

Raudteejaam, Narva linn, Narva linn, Ida-Viru maakond
on projekteeritud päikeseelektrijaam tarbija
elektrivajaduse täitmiseks.

2. PV-Paneelid on projekteeritud kinnstule maa-raamidele,
asendiplaanil näidatud asukohta. PV-paneelid paigaldada
35° nurga alla maapinna suhtes suunatud lõunasse.

3.  Projekteerimisel on kasutatud tootja Solax inverterit (2 tk)
X3-25K-G2 (25 kW) ning tootja Recom  PV-paneele
RCM-660-8DBMM (92 tk).

4. Inverter paigaldada maaraami kandekonstruktsioonidele.
5. Kõik rajatavad juhtivad osad ühendada

potentsiaalühtlustuslatile päikeseelektrijaama
jaotuskeskuses.

6. Kõik tööd teostada vastavalt kehtivatele normatiividele ja
seadustele.

7. Enne paigaldustööde alustamist kooskõlastada
olemasolevate tehnovõrkude täpne asukoht valdajaga.
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PV-JAAMA NURGAKOORDINAADID
PUNKT y x

0,4kV JK-PEJ 2 toitekaabel1W2 1W2

SidekaabelS1 S1

Kivivaba täitepinnas - 10 cm kaabli peal
Kivivaba täitepinnas - 10 cm kaabli all
Olemasolev pinnas

Täitepinnas
Tagasitäide
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Kaablikaitsetoru
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A1.1 737936.738 6588842.661
A1.2 737967.147 6588842.661
A1.3 737967.147 6588838.738
A1.4 737936.738 6588838.738
A2.1 737923.066 6588853.885
A2.2 737953.475 6588853.885
A2.3 737953.475 6588849.962
A2.4 737923.066 6588849.962
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